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Oggetto: Richiesta di parere relativo alla realizzazione di ascensori esterni a fabbricati 

esistenti. 

La presente in risposta alla nota prot. del con la quale si chiedeva il parere 

dello scrivente Servizio su alcuni quesiti riguardanti la realizzazione di un ascensore esterno con castelletto 

metallico adiacente ad un fabbricato esistente e collegato ad esso con vincoli di ritegno alle sole azioni 

orizzontali. 

Il castelletto - o castello - & un'opera a struttura metallica per la quale la statica & assicurata da elementi 

strutturali in acciaio o in altri metalli, come da definizione dell'art. 53 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 1 della L. 

1086/1971). Di conseguenza tale opera & soggetta a quanto disposto dal capo I, sezione | del D.P.R. 

380/2001: denuncia dei lavori di cui all'art. 65 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 4 della L. 1086/1971) e collaudo 

statico di cui all'art. 67 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 7 della L. 1086/1971). 

L'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche & sottoposta in tutti i Comuni 

classificati sismici al deposito del progetto al SUE (art. 17 della L.R. 19/2008). Con riferimento 

all'inquadramento di questi interventi, si evidenzia quanto segue. 

Linstallazione di ascensori all'interno di edifici esistenti pud essere realizzata con la procedura prevista per 

gli interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumita (IPRIPI) se rientra nei limiti di cui al punto B.6.2 

della D.G.R. 2272/2016. Per questi interventi rimane fermo |'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche 

per le costruzioni ed & espressamente previsto che "nel caso in cui siano realizzali con opere di 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, sono soggetti a quanto 

disposto dal capo Ii, sezione |, del D.ER. n. 380 del 2001, indipendentemente dalle procedure previste di 

autorizzazione o deposito di cui alla L.R. 19/2008. Nel caso di ascensori interni che non rispettano i limiti 
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di cui al punto citato e nel caso di ascensori esterni (che richiedono un contenitore realizzato solitamente 

mediante elementi di supporto metallici) non & quindi possibile utilizzare la procedura semplificata prevista 

dalla D.G.R. 2272/2016. 

| castelli degli ascensori sono a tutti gli effetti delle strutture di nuova costruzione che solitamente si 

accompagnano a interventi locali sugli edifici esistenti principali per permetterne l'accesso. Qualara essi 

siano collegati ad edifici esistenti appare ragionevole inquadrare la loro realizzazione all'interno degli 

interventi locali di edifici esistenti, richiedendo un unico rimborso forfettario per le spese istruttorie (di 360 

€ nel caso di Autorizzazione o di 100 € nel caso di Deposito - D.G.R. 2271/2016). Tale assunzione non & 

invece giustificata nel caso di strutture giuntate dall'edificio esistente oppure, ad esempio, nel caso di 

castelli di notevole dimensioni, importanza rispetto all‘edificio principale oppure integrati in un corpo scala 

esterno, che sono quindi da intendersi come nuove costruzioni anche dal punto amministrativo. 

L'eventuale inquadramento della realizzazione dei castelli degli ascensori come intervento locale & da 

intendersi come agevolazione sull'impegno economico del committente, senza che cid comporti la 

sostituzione del certificato di collaudo con la dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi locali su 

costruzioni esistenti di cui all'art, 67, comma 8-bis, del D.P.R. 380/2001. 

In ogni caso, come riportato nel parere del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Emilia-Romagna 

prot. int. n. 10 (riunione del 27/09/2010), queste strutture non configurano un ampliamento degli edifici 

principali, ma dovranno comunque essere eseguite le valutazioni della sicurezza sulle costruzioni a cui la 

struttura metallica si collega, secondo quanto previsto dalle NTC2008. 

Cordiali saluti. 

Il Responsabile del Servizio 

ing. Gabriele Bartolini 
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