QUADRO ELETTRICO
GENERALE CONCA
Q.E.G.

(M [ [ [ = =
) D) p) ) )
Iq Id Id Id Id
C [ 4 @ L 4
lf\ = P A=
A
DAL Q.E.
PRINCIPALE y Y Y v y v y
CIRCUITO N° 1 2 3 7 5 6 7 8 9 70
POTENZA ASSORBITA W — 20000 3000 3000 3000 1600 200 1000 500 500
TENSIONE NOMINALE V| 400 400 400 400 400 230 230 230 230 230
CORRENTE ASSORBITA A — 40 20 6 6 8 1 5 2.5 2.5
TIPO —~ —~ - — — — — — - -
CARATTERISTICHE SEZ. FUS. | MGT=DIFF. | MAGNETOT. | MGT=DIFF. | MGT=DIFF. | MGT=DIFF. | SEZIONAT. | MGT—DIFF. — —
TARATURA TERMICA A — 4x40 4x32 4x16 4x16 14+Nx10 14Nx16 14+Nx16 — —
INTERRUTTORE
TARATURA DIFFER. mA - 300 — 30 30 30 - 30 - -
TARATURA FUSIBILI A 2 — - — — - — — — —
P.d.l.min. KA — 6 4,5 4,5 45 45 - 45 — —
ALTRO TIPO - —~ —~ - — — — — CONTATT. | CONTATT.
COMPONENTE  |CARATTERISTICHE A — — —~ — — - — — 2%20 2x20
CAVO TIPO — FG70R NO7V—K | NO7V—K | NO7V=K | NO7V—K | NO7V—K — FG70R FG70R
SEZIONE mmgq - 4x16 4x10+T 4xd+T A4+ T 2x1,5+T | 2x15+T - 2x2.54T | 2x2.5+T
LUNGHEZZA m — 70 — — — — — — — —
MISURE | INTERR. | ALIMENT. | ALIMENT. | ALIMENT. | ILLUMIN. | EMERG. |GENERALE| ILLUMIN. | ILLUMIN.
GENERALE | QUADRO | BLINDO |PARANCO| CONCA CONCA | ILLUMIN. INOTTURNA| SERALE
UTILIZZATORE CONCA Q.1. SBARRA | MOBILE ESTERNA | ESTERNA | ESTERNA
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