QUADRO ELETTRICO
GENERALE CONCA
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ROSSO

ARANCIO

VERDE
y Y v y v y y Y y y
CIRCUITO NT 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
POTENZA ASSORBITA W| 2000 100 800 160 - 2800 - - - -
TENSIONE NOMINALE V| 400 230 230 230 - 400 230 230 400 400
CORRENTE ASSORBITA A 4 0,5 4 0,8 - 8,75 _ = - _
TIPO - - - - - - — - - -

CARATTERISTICHE MGT—DIFF. | MGT—DIFF. | MGT-DIFF. | MGT-DIFF, - MGT | MGT—DIFF. | MGT-DIFF. | MGT-DIFF. | MGT—DIFF.
TARATURA TERMICA  A|  4x16 1+Nx6 | 1+Nx16 | 1+Nx10 - 4x16 1+Nx10 | 1+Nx16 4x10 4x16
INTERRUTTORE |7 ARATURA DIFFER. _ mA| 30 30 30 30 - - 30 30 30 30
TARATURA FUSIBILI A - - — - - - - - - -
P.d.l.min. KA| 4,5 4,5 4,5 4,5 - 4,5 45 4,5 45 45
ALTRO TIPO - - - - — - - - - -
COMPONENTE  |CARATTERISTICHE A - - - - - - - - - -
CAVO TIPO NO7V-K | FG70R FG70R | NO7V—K | NO7v-K | FG70R - - - -
SEZIONE mmq|  4x4+T 3x1,5 2x2,54+T | 4x1,5+4T 4x1,5 4x44+T - - — —
LUNGHEZZA m - - - - - - - - - -
PRESE | ALIMENT. | ALIMENT. | ALIMENT. |RIPETITORE| ALIMENT. | SCORTA | SCORTA | SCORTA | SCORTA
CONCA  [DROMETRO| BARRIERE | SEMAFORI | SEMAFORI AL
UTILIZZATORE AL EXT DAL | QUADRO
QUADRO | QUADRO Q.3
Q.2 Q.2 (CONCA)

Oggetto tavola:

SCHEMA UNIFILARE
QUADRO ELETTRICO GENERALE
Q.EG. (2 di 2)




